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  ETAPE N°1

Positionnez le solin et le fixez à l’aide de clous ou de 
vis (voir détail n°1). Enlevez le film de protection de la 
bande d’étanchéité. Façonnez la bande d’étanchéité 
au profil de la tuile et la coller sur le rang de tuiles.

  ETAPE N°2
Mettre en place le conduit et montez la collerette de solin 
et le joint d’étanchéité (non fourni) (détail n°2). Sinon, 
montez la collerette seule et effectuez l’étanchéité avec 
un mastic HT souple.

  ETAPE N°3

Terminez la mise en place des tuiles
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